
Не работает считыватель BS-RD

Проблема

Что делать, если не работает считыватель BS-RD?

Решение

1. Надо проверить физически линию RS 485 между считывателем и контроллером, проверить контакты на клеммах и нет ли разрыва.

2. Далее, необходимо проверить, не дублируется ли адрес считывателя в цепи RS485.

3. На обоих считывателях проверьте положение движковых переключателей на переключателе К2. На одном считывателе переключатели 1 и 2 должны быти 
выключены. На втором считывателе переключатель 1 должен быть включен, а 2 - выключен.

Старые версии прошивок контроллеры Biosmart4, Biosmart Prox-E для ПО Biosmart-Studio v4

Защитный диод для реле. Почему контроллер Biosmart перестал открывать замок?

Как настроить Prox-E и два считывателя при подключении к турникету?

Какие параметры ключа выставлять в Bolid при работе его с wiegand выходом Unipass
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