
Замена батарейки в ЭКОМах модификации R
1. Открутить винты, отмеченные на рисунке. Снять верхнюю крышку.

2. Открутить болты со стороны ввода кабелей, а также с верхней части защитного кожуха. Удалить защитный кожух.



3. Открутить болты, которые крепят кожух для защиты системного отсека, снять его.

4. Удалить старую батарейку, установить новую (или плату с держателем для батарейки), после чего в обратном порядке произвести действия, описанные в 
пунктах 1-3. Подать питание на УСПД и убедиться в его работоспособности.



5. После замены батарейки прибор загрузится в спец. режиме с доступом по порту СОМ1, скоростью 9600 и адресом 0. Для установки нормального режима 
работы, необходимо задать правильное время с помощью программы «Архив» в меню «Сервис» – «Чтение и установка времени ЭКОМа»:

Установить флажок «Остановить время».
Задать правильное время.
Нажать кнопку «Установить».

Когда появится сообщение «Время успешно скорректировано», перезагрузить прибор (если автоматической перезагрузки не произошло).

Настройки связи и команды установки времени:
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